
ELWE(THAILAND) หนา้ 1

1
วิชา หม้อแปลงไฟฟ้า 3
รหสัวิชา 2104 – 2107

3
การต่อหม้อแปลง
ไฟฟ้า

วตัถปุระสงค์
1. บอก ของหมอ้แปลงไฟฟ้าได้
2. อธบิายการขนานหมอ้แปลงไฟฟ้าได้
3. บอกวธิกีารหาต่อหมอ้แปลงไฟฟ้า 3 เฟส และหาคา่กระแสและ

แรงดนัไฟฟ้าในระบบ 3 เฟสได้

3-1
ไฟฟ้า ไม่มกีารร การต่อใช้

งานอาจทะใหเ้กอดอนัตรายได้
อยา่งมากเพราะจะนําหมอ้แปลงไฟฟ้าไปต่อใชง้านหรอืจะทาํการขนานหมอ้แปลง

เสยีก่อน ดําเนินการได้โดยการต่อวงจร
3-1 แล้วป้อนแรงดันเข้าด้านปฐมภูมติามพิกดัและนําโวลต์

3-2(ก) แต่ถ้าอ่านค่าแรงดนัแลว้ปรากฏว่า

3-2(ข)
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ดนัไฟฟ้าดา้นอนิพุตและ
แรงดนัไฟฟ้าดา้นเอาต์พุต เ ดนั H H

X ละ X หมอ้
แปลงไฟฟ้า (a = VP/VS = IS/IP) ดนัไฟฟ้า
มากกวา่ขนาดของขดลวดดา้นแรงดนั ไฟฟ้า 00/100 จะมี ค่า
a = ดันไฟฟ้า100V ให้กับขดลวดปฐมภูมิจะทําให้มี
แรงดนัไฟฟ้าดา้นทุตยิภูมิ 100V/4 = 20V เป็นตน้ จะไมท่าํใหแ้รงดนัไฟฟ้า
ใชใ้นการทดสอบมากเกนิไป

3-1 วงจรการทดสอบ

(ก) กรณแีรงดนัลดลง
3-2

3-2 หม้อแปลงไฟฟ้า
ตามมาตรฐาน

มคีวามแตกต่างกนัดงั 1-1
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7.1
มาตรฐาน

JEC ANSI (อเมริกา) BS (องักฤษ)

3-2 การต่อหม้อแปลงไฟฟ้า
3-2-1 การขนานหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส
การต่อขนานหมอ้แปลง มวีตัถุ

สามารถจา่ยกระ

คณุสมบติั
1. ตําแหน่งต้นขดลวด
เช่น H1, X1 ดงัรูป 3-3) จงึจะทําให้แรงดนัไฟฟ้า
ทุตยิภมูมิขีนาดและทศิทางถูกตอ้ง
แรงดนัไฟฟ้า
2. หมอ้แปลง จะตอ้งมอีตัราสว่น a เทา่กนั
3. มอีมิพแีดนซเ์ทา่กนั
4. กาํลงัไฟฟ้า (VA) 1 : 3
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3-3 การขนานหมอ้แปลงไฟฟ้า 1 เฟส

3-3-2 การต่อหม้อแปลงไฟฟ้าแบบ 3 เฟส
การต่อหมอ้แปลงไฟฟ้า 3 เฟส ต่อได้ 4 แบบ คอื

1. เดลตา้-เดลตา้(Three-Phase  Connection) 3-4

H1

H2

X1

X2

H3

H4
X3

X4

H5

H6

X5

X6

Three-Phase
Input

Three-Phase
Output

Primary Secondary

Delta-Delta
Connections

3-4 การต่อหมอ้แปลงไฟฟ้า 3 เฟส แบบเดลตา้-เดลตา้
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2. เดลตา้-วาย(Three-Phase Y  Connection) 3-5

3-5 การต่อหมอ้แปลงไฟฟ้า 3 เฟส แบบเดลตา้-วาย

3. วาย-วาย(Three-Phase Y Y Connection) 3-6

3-6 การต่อหมอ้แปลง
ไฟฟ้า 3 เฟส แบบวาย-วาย
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4. วาย-เดลตา้(Three-Phase Y Connection) 3-7

3-7 การต่อหมอ้แปลงไฟฟ้า 3 เฟส แบบวาย-เดลตา้

3-3-3 ระบบแรงดนัและกระแสไฟฟ้า 3 เฟส
ระบบแรงดนัและกระแสไฟฟ้า

ในระบบไฟฟ้า 3 เฟส
มี 2 ประเภทคอื (1)ระบบแรงดนัไฟฟ้า 3 เฟส 3

สาย (Three-phase three-wire system) และ (2)ระบบแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส 4
สาย (Three-phase four-wire system)
1) ระบบแรงดนัไฟฟ้า 3 เฟส 3 สาย(ต่อแบบเดลต้า)

จะไดเ้อาตพ์ุตเป็นระบบ 3 เฟส 3 3-8 และไดส้มการแรงดนัไฟฟ้าและ
สมการกระแสไฟฟ้า ดงัสมการ (3-1, 3-2)

L phV V (3-1)
3L phI I (3-2)

L A B CI I I I  
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AI

BI

CI

phI phI

phI

LV

LV

3-8 แรงดนัและกระแสไฟฟ้าในระบบ 3 เฟส 3 สาย(เดลตา้)

2) ระบบแรงดนัไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย(ต่อแบบวาย)

วายจะไดเ้อาตพ์ุตเป็นระบบ 3 เฟส 4 3-9 และไดส้มการแรงดนัไฟฟ้า
และสมการกระแสไฟฟ้า ดงัสมการ (3-3, 3-4)

3L phV V (3-3)

L phI I (3-4)

phV  (Line) กบัสาย (Neutral)
Wye-Connectionsด้านทุติยภูมิ

(Secondary)

Phase C

Phase A

Phase B

AI

BI

CI

phI

phI

phI

N (Neutral)
phV

LV

3-9 แรงดนัและกระแสไฟฟ้าในระบบ3 เฟส 4 สาย (วาย)
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แบบฝึกหดั 3

เพียงคาํตอบเดียว

จากรปูด้านบน ใช้ตอบคาํถามข้อ 1-3
1.

ก. Delta-Y ข. Delta-Delta ค. Y-Delta ง. Y-Y
2. เทา่กบั.......

ก. 4 ข. 5 ค. 12 ง. 6
3. แรงดนัไฟฟ้าระหวา่งสายดา้นปฐมภมูิ Vab =.......V

ก. 230 ข. 380 ค. 400 ง. 440

4. A-B
ก. X2, X1 ข. X1, X2 ค. H2, H1 ง. H1, H2

5. X-Y
ก. X2, X1 ข. X1, X2 ค. H2, H1 ง. H1, H2
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จากวงจรการทดสอบหม้อแปลงด้านบนใช้ตอบคาํถามข้อ 4-6
40Vrms A-B และ

B-Y ได้ 20V และ 60V ตามลาํดบั

6.
ก. 1 ข. 2 ค. 4 ง. 5

จาก ใช้ตอบคาํถามข้อ 7-10
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7.จากรปู A หมอ้แปลงไฟฟ้า ต่อ แบบ ......../…..และแรงดนั
Vx เทา่กบั.....V

ก. Delta/Delta, 190 ข. Delta/Y, 380
ค. Delta/Delta, 380 ง. Y/Delta, 190

8.จากรปู B หมอ้แปลงไฟฟ้า ต่อ แบบ ......../…..และแรงดนั
Vy เทา่กบั.....V

ก. Delta/Y, 60 ข. Delta/Y, 104
ค. Delta/Y, 380 ง. Y/Delta, 104

9.จากรปู C หมอ้แปลงไฟฟ้า ต่อ แบบ ......../…..และแรงดนั Vw เทา่กบั.....V
ก. Delta/Y, 190 ข. Y/Y, 220
ค. Y/Y, 190 ง. Y/Y, 104

10.จากรปู D หมอ้แปลงไฟฟ้า ต่อ แบบ ......../…..และแรงดนั Vw เทา่กบั.....V
ก. Delta/Y, 460 ข. Y/Delta, 230
ค. Y/Delta, 190 ง. Y/Delta, 460


